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UWAGI:

1. Układ sieci TN-C

2. Wartość rezystancji uziemienie złącza nie może być większa niż 30 Ohm

3. Uziemienie wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4

oraz prętów stalowych ocynkowanych

4. Po wykonaniu uziomu wykonać pomiary rezystancji uzieminia. W przypadku

zbyt wysokich wartości rezystancji wykonać dodatkowe uziomy pionowe

LEGENDA:
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Projektowane wg.

odrębnego opracowania

 złącze kablowe

P1-Rs/LZV/LZR/F

WP nr: 01/01/2020

NA2XY 4x240mm² L=73/85m

R≤

WLZ

NH00

80gG

160A

E
T

I
M

A
T

 

 
T

3
p
6
3
A

Projektowane wg.

odrębnego opracowania

złącze kablowe

P1-Rs/LZV/LZR/F

WP nr: 01/02/2021
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Projektowane złącze kablowe

P2-Rs/LZV/LZR/F
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Projektowane złącze kablowe

P2-Rs/LZV/LZR/F

WP nr: 01/07/2021, P=2x12,5kW

ETIMAT 

 T 3p25 A

dz. 2708

NA2XY 4x120mm² L=216/235m

FeZn 25x4mm L=15m

Projektowana bednarka

Projektowany uziom pionowy
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